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 Prolunghe per PNA per fan-coil 
Extension for PNA for fan-coil 
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Istruzione N° – N° Instruction 
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DESCRIZIONE  DESCRIPTION 

Passaggi per il montaggio delle prolunghe durante l’installazione del 

pannello PNA. 
 Steps to mount extensions during installation of the PNA panel. 

 

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell’unità sulla quale 
viene installato l’accessorio. 
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI. 

 Hereby instruction sheet is an integral part of the unit’s manual on which 
the accessory is installed. 
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS. 

L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato.  The installation must be performed by qualified personnel. 

 

INSTALLAZIONE  INSTALLATION 
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RISULTATO FINALE - FINAL RESULT 
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